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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE COLECTORS DE SANEAMIENTO EN CALLES 
ANTONIO REVERTE Y LAGUNA RUIDERA– LOS URRUTIAS - MURCIA 

ANEJO 1 – ANÁLISIS Y DATOS DE LA RED EXISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se adjuntan los informes de inspección realizados a la red, junto con los datos 
obtenidos a partir de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

05/07/2018 Despejado, seco JESUS 1

C.A.R.M. Triton sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

1
2
16,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:135 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 1

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-1 LINEA A AMBOS LADOS.

10,10 BBBZ 00:01:17 1_2AObstáculo desde 04 hasta 08 horas

10,70 AC 00:01:00 1_2AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

14,70 AC 00:02:20 1_4AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

16,60 BDDB 00:02:50Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad

16,60 BDCA 00:02:52Inspección interrumpida

1



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 1

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 2

Foto: 1_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:17
10,1m, Obstáculo desde 04 hasta 08 horas

Foto: 1_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:00
10,7m, Acometida desde 09 hasta 11 horas

Foto: 1_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:20
14,7m, Acometida desde 09 hasta 11 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

05/07/2018 Despejado, seco JESUS 2

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

1
2
27,90 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:225 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 3

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-1 LINEA A AMBOS LADOS

10,50 AC 00:01:40 2_2AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

14,60 AC 00:02:21 2_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

21,60 AC 00:04:31 2_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

27,90 BCEA 00:05:27Fin de la inspección / PZ-2 1 AC

1

2



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 2

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 4

Foto: 2_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:40
10,5m, Acometida desde 09 hasta 11 horas

Foto: 2_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:21
14,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 2_4A, MPEG #: 050718_1, 00:04:31
21,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

05/07/2018 Despejado, seco JESUS 3

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

2
3
28,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:240 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 6

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-2 1 AC

2,70 BAIA 00:00:19 3_2AGoma de junta suelta desde 02 hasta 06 horas

3,40 AC 00:00:39 3_3AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

7,20 AC 00:01:07 3_4AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

18,20 AC 00:03:17 3_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

27,90 AC 00:06:04Acometida desde 12 hasta 03 horas / DCHA

28,60 BCEA 00:06:04Fin de la inspección / PZ-3 LINEA A IZQ.

2

3



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 3

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 7

Foto: 3_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:19
2,7m, Goma de junta suelta desde 02 hasta 06 horas

Foto: 3_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:39
3,4m, Acometida desde 09 hasta 11 horas

Foto: 3_4A, MPEG #: 050718_1, 00:01:07
7,2m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 3_5A, MPEG #: 050718_1, 00:03:17
18,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

05/07/2018 Despejado, seco JESUS 4

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

3
4
35,30 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:285 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 9

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-3  LINEA A IZQ.

5,40 AC 00:00:43 4_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

16,70 AC 00:02:11 4_3AAcometida desde 01 hasta 03 horas / AC DCHA.

19,80 AC 00:02:45 4_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

33,10 BBBZ 00:05:17 4_5AObstáculo desde 04 hasta 08 horas

33,50 AC 00:06:45 4_6AAcometida desde 12 hasta 03 horas

35,30 BCEA 00:07:19Fin de la inspección / PZ-4  LINEA  A IZQ.

3

4



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 4

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 10

Foto: 4_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:43
5,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 4_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:11
16,7m, Acometida desde 01 hasta 03 horas

Foto: 4_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:45
19,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 4_5A, MPEG #: 050718_1, 00:05:17
33,1m, Obstáculo desde 04 hasta 08 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 4

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 11

Foto: 4_6A, MPEG #: 050718_1, 00:06:45
33,5m, Acometida desde 12 hasta 03 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

05/07/2018 Despejado, seco JESUS 5

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

4
5
35,30 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:255 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 13

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-4  LINEA  A IZQ.

10,90 AC 00:01:54 5_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

13,80 AC 00:02:24 5_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

15,10 AC 00:02:46 5_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

19,70 AC 00:03:43 5_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

26,40 AC 00:04:37 5_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

31,60 BCEA 00:06:13Fin de la inspección / PZ-5  LINEA  A AMBOS LADOS.

4



Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Trabajo No: Tiempo: Operador : No : Nombre de sección:

Presente : Vehiculo : Camara : Preestablecer: Limpio: Tasa:
05/07/2018 Despejado, seco JESUS 5

C.A.R.M. Sirius sí

1:255 Posición Código Incidencia MPEG Foto Nivel

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 14

5



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 5

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 15

Foto: 5_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:54
10,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 5_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:24
13,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 5_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:46
15,1m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 5_5A, MPEG #: 050718_1, 00:03:43
19,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 05/07/2018 5

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 16

Foto: 5_6A, MPEG #: 050718_1, 00:04:37
26,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

06/07/2018 Despejado, seco JESUS 6

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

5
6
19,70 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:165 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 18

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-5  LINEA  A  AMBOS LADOS

5,00 BAIA 00:00:41 6_2AGoma de junta visible desde 02 hasta 05 horas, con
filtración de agua

14,10 AC 00:02:28 6_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

18,30 AC 00:03:25 6_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

18,70 AC 00:04:13 6_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

18,90 BBCC 00:04:13 6_6A, bObstáculo por sedimentaciones desde 02 hasta 05 horas.
Reducción de sección 20 %

19,70 BDCA 00:04:24Inspección interrumpida

5



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 6

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 19

Foto: 6_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:41
5m, Goma de junta visible desde 02 hasta 05 horas, con 
filtración de agua

Foto: 6_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:28
14,1m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 6_4A, MPEG #: 050718_1, 00:03:25
18,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 6_5A, MPEG #: 050718_1, 00:04:13
18,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 6

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 20

Foto: 6_6A, MPEG #: 050718_1, 00:04:13
18,9m, Obstáculo por sedimentaciones desde 02 hasta 05 
horas. Reducción de sección 20 %

Foto: 6_6B, MPEG #: 050718_1, 00:04:13
18,9m, Obstáculo por sedimentaciones desde 02 hasta 05 
horas. Reducción de sección 20 %
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

06/07/2018 Despejado, seco JESUS 7

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

6
7
16,90 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:135 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 22

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-6 1 AC

6,60 AC 00:00:42 7_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

16,90 BCEA 00:02:16Fin de la inspección / PZ-7  LINEA A  AMBOS LADOS.

6

7



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 7

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 23

Foto: 7_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:42
6,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

06/07/2018 Despejado, seco JESUS 8

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

7
8
26,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:210 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 25

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-7 LINEA  A  AMBOS LADOS.

2,90 AC 00:00:29 8_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

15,70 AC 00:01:30 8_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

21,70 AC 00:02:12 8_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

26,60 BCEA 00:02:54Fin de la inspección / PZ-8 LINEA  A A MBOS LADOS.

7

8



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 8

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 26

Foto: 8_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:29
2,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 8_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:30
15,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 8_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:12
21,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

06/07/2018 Despejado, seco JESUS 9

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

8
9
25,90 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:210 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 28

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-8  LINEA  A  AMBOS LADOS.

13,50 AC 00:01:11 9_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

17,50 AC 00:02:00 9_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

21,30 AC 00:02:28 9_4AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

25,90 BCEA 00:04:32Fin de la inspección / PZ-9  1 AC Y LINEA  A IZQ.

8

9



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 9

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 29

Foto: 9_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:11
13,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 9_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:00
17,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 9_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:28
21,3m, Acometida desde 10 hasta 12 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

06/07/2018 Despejado, seco JESUS 10

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

9
10
41,80 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:330 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 31

0,00 DBFD 10_1A, bComentario / INFILTRACION PZ-9

1,60 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-9  1 AC Y LINEA A IZQ.

4,20 AC 00:01:10 10_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

9,60 BBCC 00:02:37Obstáculo por sedimentaciones desde 07 hasta 09 horas.
Reducción de sección 10 %

9,90 AC 00:02:02 10_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

14,80 AC 00:03:19 10_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

19,40 AC 00:03:56 10_7AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

21,60 AC 00:04:18 10_8AAcometida desde 11 hasta 01 horas

27,50 AC 00:06:26 10_9AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

30,20 AC 00:06:51 10_10AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

41,80 BCEA 00:09:07Fin de la inspección / PZ-10  LINEA A AMBOS LADOS.

9

10



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 10

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 32

Foto: 10_1A, MPEG #: 050718_1
0m, Comentario

Foto: 10_1B, MPEG #: 050718_1
0m, Comentario

Foto: 10_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:10
4,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 10_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:02
9,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 10

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 33

Foto: 10_6A, MPEG #: 050718_1, 00:03:19
14,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 10_7A, MPEG #: 050718_1, 00:03:56
19,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 10_8A, MPEG #: 050718_1, 00:04:18
21,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 10_9A, MPEG #: 050718_1, 00:06:26
27,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 06/07/2018 10

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 34

Foto: 10_10A, MPEG #: 050718_1, 00:06:51
30,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



���
���

���

��

���
��

��
��

��
��

��
�


��
��

��
��

��
��

��
��

�	
�


�	
��

�	
��

�	
��

�

��

�

�


�

��

��
��

��
�

���
���

��
�

��	
�

��
����

���
�

���



���
�

���
�

���
�

���



���
�

���
�

���
�

��
���

��
���

��
���

��
��


��
���

��
���

1 
: 1

97

1 : 8

Al
tit

ud
 fi

na
l[m

]

Se
cc

ió
n

Se
cc

ió
n:

10
In

sp
ec

ci
ón

:
1

Lo
ca

liz
ac

ió
n:

LO
S

U
R

R
U

TI
AS

C
al

le
:

AN
TO

N
IO

 R
EV

ER
TE

Fe
ch

a:
06

/0
7/

20
18

Vi
sa

do
:

JE
SU

S

Fo
rm

a 
de

 la
 tu

be
ría

:
D

N
D

iá
m

et
ro

 d
e 

tu
be

ría
[m

m
]:

60
0,

00
An

ch
o 

de
 tu

be
ría

[m
m

]:
0,

00

   
9

   
Al

tit
ud

 d
e 

in
ic

io
[m

]: 
0,

00
10

   
Al

tit
ud

 fi
na

l[m
]: 

0,
00

   

Lo
ng

itu
d 

de
 s

ec
ci

ón
: 4

0,
60

In
cl

in
ac

ió
n 

[%
]

C
al

cu
la

do
: -

0,
81

~~
>

|--
->

LO
S 

U
R

R
U

TI
A

S 
C

A
R

TA
G

EN
A

   
// 

  P
ág

in
a:

 3
5



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 11

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

10
11
24,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:195 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 36

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-10  LINEA  A  AMBOS LADOS

8,10 BACB 00:00:47 11_2ARoturas. Faltan trozos desde 09 hasta 11 horas

9,00 AC 00:01:02 11_3AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

10,60 AC 00:01:33 11_4AAcometida desde 12 hasta 02 horas / DCHA.

11,50 AC 00:02:00 11_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

20,00 AC 00:02:47 11_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

23,90 BBCC 00:03:24 11_7AObstáculo desde 06 hasta 08 horas

24,60 BCEA 00:03:41Fin de la inspección / P-11

10

11



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 11

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 37

Foto: 11_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:47
8,1m, Roturas. Faltan trozos desde 09 hasta 11 horas

Foto: 11_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:02
9m, Acometida desde 09 hasta 11 horas

Foto: 11_4A, MPEG #: 050718_1, 00:01:33
10,6m, Acometida desde 12 hasta 02 horas

Foto: 11_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:00
11,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 11

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 38

Foto: 11_6A, MPEG #: 050718_1, 00:02:47
20m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 11_7A, MPEG #: 050718_1, 00:03:24
23,9m, Obstáculo desde 06 hasta 08 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 12

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

11
12
24,80 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:195 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 40

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-11

0,80 AC 00:00:15 12_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

3,30 BAIA 00:00:55 12_3AGoma de junta suelta desde 02 hasta 09 horas

7,60 AC 00:01:23Acometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

12,80 AC 00:01:53 12_5AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

17,80 AC 00:02:22 12_6AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

20,00 AC 00:02:45 12_7AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

24,70 DBFD 00:03:31 12_8AComentario / INFILTRACION DE AGUA PZ-12

24,70 BCEA 00:03:49Fin de la inspección / PZ-12

11



Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Trabajo No: Tiempo: Operador : No : Nombre de sección:

Presente : Vehiculo : Camara : Preestablecer: Limpio: Tasa:
09/07/2018 Despejado, seco JESUS 12

C.A.R.M. Sirius sí

1:195 Posición Código Incidencia MPEG Foto Nivel

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 41

12



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 12

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 42

Foto: 12_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:15
0,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 12_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:55
3,3m, Goma de junta suelta desde 02 hasta 09 horas

Foto: 12_5A, MPEG #: 050718_1, 00:01:53
12,8m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 12_6A, MPEG #: 050718_1, 00:02:22
17,8m, Acometida desde 10 hasta 12 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 12

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 43

Foto: 12_7A, MPEG #: 050718_1, 00:02:45
20m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 12_8A, MPEG #: 050718_1, 00:03:31
24,7m, Comentario
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 13

C.A.R.M. Sirius

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

12
13
29,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:240 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 45

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-12

11,50 AC 00:01:00 13_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

14,60 AC 00:01:20 13_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

29,50 BCEA 00:03:10Fin de la inspección / PZ-13

12

13



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 13

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 46

Foto: 13_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:00
11,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 13_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:20
14,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 14

C.A.R.M. Sirius sí

SAL
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

14
13
43,30 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:345 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 48

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-14  LINEA A PZ.

14,50 AC 00:01:40 14_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

22,90 AC 00:03:30 14_3AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

31,70 AC 00:04:43 14_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

43,30 BCEA 00:06:19Fin de la inspección / PZ-13  1 AC

14

13



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS SAL 09/07/2018 14

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 49

Foto: 14_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:40
14,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 14_3A, MPEG #: 050718_1, 00:03:30
22,9m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 14_4A, MPEG #: 050718_1, 00:04:43
31,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 15

C.A.R.M. Sirius sí

SOLER BANS
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

14
15
41,30 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:330 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 51

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-14  LINEA  A PZ

15,40 AC 00:01:08 15_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

25,70 AC 00:02:06 15_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

29,30 AC 00:02:42 15_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

41,30 BCEA 00:04:19Fin de la inspección / PZ-15  LINEA A AMBOS LADOS

14

15



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS SOLER BANS 09/07/2018 15

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 52

Foto: 15_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:08
15,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 15_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:06
25,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 15_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:42
29,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 16

C.A.R.M. Sirius

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

16
17
6,80 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300,00 mm
PVC

1:60 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 54

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-16 2 AC

6,80 BCEA 00:00:53Fin de la inspección / PZ-17

16

17
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 17

C.A.R.M. Sirius sí

ANTONIO REVERTE
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

17
18
26,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300,00 mm
POLIETILENO

1:210 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 56

1,50 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-

1,70 AC 00:00:19 17_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

2,80 BBCC 00:00:34 17_3AObstáculo por sedimentaciones desde 07 hasta 09 horas.
Reducción de sección 10 %

3,10 AC 00:00:51Acometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

3,40 AC 00:01:09 17_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

11,60 AC 00:01:57 17_6AAcometida desde 09 hasta 11 horas / IZQ.

14,30 AC 00:02:28 17_7AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

26,50 BCEA 00:03:34Fin de la inspección / PZ-18  LINEA  A PZ Y 1 AC

17

18



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 17

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 57

Foto: 17_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:19
1,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 17_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:34
2,8m, Obstáculo por sedimentaciones desde 07 hasta 09 
horas. Reducción de sección 10 %

Foto: 17_5A, MPEG #: 050718_1, 00:01:09
3,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 17_6A, MPEG #: 050718_1, 00:01:57
11,6m, Acometida desde 09 hasta 11 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS ANTONIO REVERTE 09/07/2018 17

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 58

Foto: 17_7A, MPEG #: 050718_1, 00:02:28
14,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 18

C.A.R.M. Sirius sí

PEDRO BALDIVIA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

18
15
44,10 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300,00 mm
POLIETILENO

1:360 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 60

0,00 BCDA 00:00:00Fin de la inspección / PZ-18 LINEA A PZ Y 1 AC

17,00 AC 00:01:28 18_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

26,30 AC 00:02:21 18_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

32,70 AC 00:03:01 18_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

44,10 BCEA 00:04:05Fin de la inspección / PZ-15

18

15



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS PEDRO BALDIVIA 09/07/2018 18

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 61

Foto: 18_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:28
17m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 18_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:21
26,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 18_4A, MPEG #: 050718_1, 00:03:01
32,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 19

C.A.R.M. Sirius

SOLER BANS
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

15
19
37,30 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:300 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 63

1,50 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-15  LINEA  A  AMBOS LADOS

12,20 AC 00:00:46 19_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

14,50 AC 00:01:05 19_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

30,50 BDDB 00:02:45Cámara por debajo del agua, no hay visibilidad

37,30 BCEA 00:04:23Fin de la inspección / PZ-19 LINEA AAMBOS LADOS

15

19



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS SOLER BANS 09/07/2018 19

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 64

Foto: 19_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:46
12,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 19_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:05
14,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 20

C.A.R.M. Sirius

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

19
20
21,20 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:180 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 66

1,60 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-19 LINEA  A AMBOS LADOS.

9,20 BAG 00:00:42 20_2AAcometida sobresaliente desde 11 hasta 01 horas, con
filtración de agua, (sobresale 10 cm)

9,60 BAHA 00:01:28 20_3AAcometida mal montada desde 11 hasta 01 horas, con
filtración de agua

15,20 BAG 00:02:08 20_4AAcometida sobresaliente desde 11 hasta 01 horas, con
filtración de agua, (sobresale 10 cm)

15,30 BAHA 00:02:37 20_5AAcometida mal montada desde 11 hasta 01 horas, con
filtración de agua

21,20 BCEA 00:03:38Fin de la inspección / PZ-20 LINEA  IZQ.

19

20



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 09/07/2018 20

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 67

Foto: 20_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:42
9,2m, Acometida sobresaliente desde 11 hasta 01 horas, con 
filtración de agua, (sobresale 10 cm)

Foto: 20_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:28
9,6m, Acometida mal montada desde 11 hasta 01 horas, con 
filtración de agua

Foto: 20_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:08
15,2m, Acometida sobresaliente desde 11 hasta 01 horas, con 
filtración de agua, (sobresale 10 cm)

Foto: 20_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:37
15,3m, Acometida mal montada desde 11 hasta 01 horas, con 
filtración de agua
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

09/07/2018 Despejado, seco JESUS 21

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

20
21
26,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:210 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 69

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / P 20 1 AC Y LINEA A IZQ.

1,00 BAMC 00:00:18 21_2ACambio del materiall. Nuevo material hormigón

12,70 BBFD 00:02:42 21_3AComentario / INFILTRACION DE AGUA  POR LA AC.

12,70 AC 00:03:00 21_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

23,60 AC 00:04:01 21_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

26,50 BCDA 00:04:35Fin de la inspección / PZ-21

20

21



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 09/07/2018 21

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 70

Foto: 21_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:18
1m, Cambio del materiall. Nuevo material hormigón

Foto: 21_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:42
12,7m, Comentario

Foto: 21_4A, MPEG #: 050718_1, 00:03:00
12,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 21_5A, MPEG #: 050718_1, 00:04:01
23,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 22

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

21
22
35,10 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:285 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 72

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-21 LINEA  A DCHA.

5,20 AC 00:00:23 22_2AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

8,30 AC 00:00:47 22_3AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

15,70 AC 00:01:36 22_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

17,50 AC 00:01:55 22_5AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

19,90 AC 00:02:18 22_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

31,30 AC 00:03:17 22_7AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

35,10 BCEA 00:03:46Fin de la inspección / PZ-22 2 AC

21

22



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 22

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 73

Foto: 22_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:23
5,2m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 22_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:47
8,3m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 22_4A, MPEG #: 050718_1, 00:01:36
15,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 22_5A, MPEG #: 050718_1, 00:01:55
17,5m, Acometida desde 10 hasta 12 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 22

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 74

Foto: 22_6A, MPEG #: 050718_1, 00:02:18
19,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 22_7A, MPEG #: 050718_1, 00:03:17
31,3m, Acometida desde 10 hasta 12 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 23

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

22
23
36,00 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:285 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 76

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-22 2 AC

1,40 AC 00:01:00 23_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

6,30 AC 00:01:34 23_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

10,10 AC 00:02:00 23_4AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

11,00 BBBZ 00:02:28 23_5AObstáculo desde 03 hasta 08 horas

16,10 AC 00:03:40 23_6AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

22,20 AC 00:04:19 23_7AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

25,00 AC 00:04:47 23_8AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

27,20 AC 00:05:08 23_9AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

31,00 BBBZ 00:05:40 23_10A, bObstáculo desde 04 hasta 08 horas

36,00 BCEA 00:07:51Fin de la inspección / PZ-23  LINEA  A  AMBOS LADOS.

22

23



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 23

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 77

Foto: 23_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:00
1,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 23_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:34
6,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 23_4A, MPEG #: 050718_1, 00:02:00
10,1m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 23_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:28
11m, Obstáculo desde 03 hasta 08 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 23

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 78

Foto: 23_6A, MPEG #: 050718_1, 00:03:40
16,1m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 23_7A, MPEG #: 050718_1, 00:04:19
22,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 23_8A, MPEG #: 050718_1, 00:04:47
25m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 23_9A, MPEG #: 050718_1, 00:05:08
27,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 23

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 79

Foto: 23_10A, MPEG #: 050718_1, 00:05:40
31m, Obstáculo desde 04 hasta 08 horas

Foto: 23_10B, MPEG #: 050718_1, 00:05:40
31m, Obstáculo desde 04 hasta 08 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 24

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

23
24
35,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:285 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 81

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-23 LINEA A AMBOS LADOS

20,00 AC 00:02:08 24_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

24,50 AC 00:02:49 24_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

25,50 AC 00:03:09 24_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

26,40 BAJA 00:03:29 24_5A, bJunta abierta desde 04 hasta 09 horas, con filtración de
agua

35,50 BCEA 00:04:36Fin de la inspección / PZ-24 LINEA A  IZQ.

23

24



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 24

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 82

Foto: 24_2A, MPEG #: 050718_1, 00:02:08
20m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 24_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:49
24,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 24_4A, MPEG #: 050718_1, 00:03:09
25,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 24_5A, MPEG #: 050718_1, 00:03:29
26,4m, Junta abierta desde 04 hasta 09 horas, con filtración de 
agua



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 24

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 83

Foto: 24_5B, MPEG #: 050718_1, 00:03:29
26,4m, Junta abierta desde 04 hasta 09 horas, con filtración de 
agua
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 25

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

24
25
35,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:255 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 85

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-24  LINEA  A IZQ.

9,60 AC 00:00:47 25_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

13,90 AC 00:01:23 25_3AAcometida desde 10 hasta 12 horas / IZQ.

19,30 AC 00:01:57 25_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

20,30 AC 00:02:18 25_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas

22,40 AC 00:02:41 25_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas / DCHA.

30,70 BCEA 00:03:51Fin de la inspección / PZ-25 LINEA  A IZQ.

24



Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Trabajo No: Tiempo: Operador : No : Nombre de sección:

Presente : Vehiculo : Camara : Preestablecer: Limpio: Tasa:
11/07/2018 Despejado, seco JESUS 25

C.A.R.M. Sirius sí

1:255 Posición Código Incidencia MPEG Foto Nivel

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 86

25



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 25

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 87

Foto: 25_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:47
9,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 25_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:23
13,9m, Acometida desde 10 hasta 12 horas

Foto: 25_4A, MPEG #: 050718_1, 00:01:57
19,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 25_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:18
20,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 25

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 88

Foto: 25_6A, MPEG #: 050718_1, 00:02:41
22,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 26

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

25
26
30,70 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
HORMIGON

1:120 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 90

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-25 LINEA A IZQ.

11,80 AC 00:01:30 26_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

14,80 BAMC 00:02:41 26_3A, bCambio del materiall. Nuevo material plástico regidizado

15,00 BCEA 00:03:05Fin de la inspección / PZ-26 LINEA A DCHA.

25



Tel : 
Fax : 

E-mail : 

Ciudad LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Trabajo No: Tiempo: Operador : No : Nombre de sección:

Presente : Vehiculo : Camara : Preestablecer: Limpio: Tasa:
11/07/2018 Despejado, seco JESUS 26

C.A.R.M. Sirius sí

1:120 Posición Código Incidencia MPEG Foto Nivel

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 91

26



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 26

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 92

Foto: 26_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:30
11,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 26_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:41
14,8m, Cambio del materiall. Nuevo material plástico regidizado

Foto: 26_3B, MPEG #: 050718_1, 00:02:41
14,8m, Cambio del materiall. Nuevo material plástico regidizado
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 27

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

26
27
31,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:255 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 94

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-26 LINEA  A DCHA.

6,80 AC 00:00:38 27_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

10,30 AC 00:01:37 27_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

24,30 AC 00:03:22 27_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas / IZQ.

31,60 BBBZ 00:04:18 27_5AObstáculo desde 04 hasta 08 horas

31,60 BDCA 00:04:30Inspección interrumpida

26



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 27

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 95

Foto: 27_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:38
6,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 27_3A, MPEG #: 050718_1, 00:01:37
10,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 27_4A, MPEG #: 050718_1, 00:03:22
24,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 27_5A, MPEG #: 050718_1, 00:04:18
31,6m, Obstáculo desde 04 hasta 08 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 28

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

27
28
33,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:270 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 97

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-27 1 AC

4,50 AC 00:00:32 28_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

7,30 AC 00:00:51 28_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

11,80 AC 00:01:17 28_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

33,60 BCEA 00:03:22Fin de la inspección / PZ-28 1 AC

27

28



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 28

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 98

Foto: 28_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:32
4,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 28_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:51
7,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 28_4A, MPEG #: 050718_1, 00:01:17
11,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 29

C.A.R.M. Sirius no

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

31
30
21,00 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300,00 mm
POLIETILENO

1:180 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 100

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-31

21,00 BCEA 00:01:40Fin de la inspección / PZ-30

31

30
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 30

C.A.R.M. Sirius no

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

31
32
1,00 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

300,00 mm
POLIETILENO

1:50 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 102

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-31

0,50 BCCA 00:00:21 30_2A, bComentario / CURVATURA

0,80 BDCA 00:01:01Inspección interrumpida / LA CAMARA NO PASA

31



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 30

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 103

Foto: 30_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:21
0,5m, Comentario

Foto: 30_2B, MPEG #: 050718_1, 00:00:21
0,5m, Comentario



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 31

C.A.R.M. Sirius

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

28
29
47,20 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:375 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 104

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-28 1AC

21,90 AC 00:01:43 31_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

25,70 AC 00:02:10 31_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

39,40 AC 00:04:35 31_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

40,00 AC 00:04:48 31_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas

47,20 BCEA 00:05:34Fin de la inspección / PZ-29

28

29



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 31

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 105

Foto: 31_2A, MPEG #: 050718_1, 00:01:43
21,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 31_3A, MPEG #: 050718_1, 00:02:10
25,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 31_4A, MPEG #: 050718_1, 00:04:35
39,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 31_5A, MPEG #: 050718_1, 00:04:48
40m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 32

C.A.R.M. Sirius sí

RAMOS CARRATALA
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

29
30
38,60 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:315 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 107

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-29

1,70 AC 00:00:06 32_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

5,50 AC 00:00:49 32_3AAcometida desde 11 hasta 01 horas

5,80 AC 00:00:56 32_4AAcometida desde 11 hasta 01 horas

18,90 AC 00:02:01 32_5AAcometida desde 11 hasta 01 horas

19,40 AC 00:02:12 32_6AAcometida desde 11 hasta 01 horas

20,20 AC 00:02:22 32_7AAcometida desde 11 hasta 01 horas

33,30 AC 00:03:17 32_8AAcometida desde 11 hasta 01 horas

38,60 BCEA 00:03:46Fin de la inspección / PZ-30 2 LINEAS A PZ

29

30



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 32

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 108

Foto: 32_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:06
1,7m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 32_3A, MPEG #: 050718_1, 00:00:49
5,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 32_4A, MPEG #: 050718_1, 00:00:56
5,8m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 32_5A, MPEG #: 050718_1, 00:02:01
18,9m, Acometida desde 11 hasta 01 horas



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS RAMOS CARRATALA 11/07/2018 32

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 109

Foto: 32_6A, MPEG #: 050718_1, 00:02:12
19,4m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 32_7A, MPEG #: 050718_1, 00:02:22
20,2m, Acometida desde 11 hasta 01 horas

Foto: 32_8A, MPEG #: 050718_1, 00:03:17
33,3m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 33

C.A.R.M. Sirius sí

VAZQUEZ CORONADO
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

30
33
46,00 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:375 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 111

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-30 2 LINEAS A PZ

32,60 AC 00:02:57 33_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

46,00 BCEA 00:06:28Fin de la inspección / PZ-33

30

33



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS VAZQUEZ CORONADO 11/07/2018 33

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 112

Foto: 33_2A, MPEG #: 050718_1, 00:02:57
32,6m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel :968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Informe de inspección / Inspección: 1
Fecha : Número de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :

Contratista : Vehículo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :

Calle : Mapa 1 : Pozo inicio :
Población : Mapa 2 : Pozo final :
Situación : Cinta 1 : Longitud tramo :

Media 1 : Longitud tubería:

Motivo de inspección : Diametro :
Tipo : Material :
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :

Comentarios :

11/07/2018 Despejado, seco JESUS 34

C.A.R.M. Sirius sí

VAZQUEZ CORONADO
LOS URRUTIAS
calle

050718_1

33
34
20,50 m

Control general del estado
Red mixta (fecales/pluviales)

600,00 mm
POLIETILENO

1:165 Posición Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 114

0,00 BCDA 00:00:00Inicio de la inspección / PZ-33

6,50 AC 00:00:35 34_2AAcometida desde 11 hasta 01 horas

20,50 BCEA 00:02:25Fin de la inspección / PZ-34 2 LINEAS A PZ.

33

34



AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
Plaza Cetina 6, 2 entlo 

30001, Murcia CIF A85788073 
Tel. : 968 24 48 26 
Fax : 968 35 59 64 

E-mail : tsz@aqualogy.net 

Ciudad : LOS URRUTIAS

Fotografías de la inspección / Inspección: 1
Población : Calle : Fecha : N° del tramo : Nombre del tramo :

LOS URRUTIAS VAZQUEZ CORONADO 11/07/2018 34

LOS URRUTIAS CARTAGENA   //   Página: 115

Foto: 34_2A, MPEG #: 050718_1, 00:00:35
6,5m, Acometida desde 11 hasta 01 horas
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